
Installationsanvisning EcoPAC 

 

PLC:n  monteras i skåpdörr 

Frontram 180 x 95 x 3mm 

Håltagning 175 x 87mm 

Djup bakom frontram 38mm 

Max kabellängd (RS485 och matning) till I/O enhet 180CM. 

Enhet monteras med monteringskilar för 1,5-2,5mm plåt  

( passar ej lagerförd täckplåt för LS920 UCF )  

 

eller med självhäftande clips 

 

 

I/O enhet monteras i skåpet på DIN skena  

Mått B x H 205 x 128mm 

Byggdjup 62mm 

Jackbara skruvplintar med trådskydd  

Max åtdragnings moment 0,5 Nm 

Max kabelarea  2,5kvmm (AWG12) 

Matning: 24VDC +-20%. Matningsdon beställs separat 

Enheten skall monteras med ansluten skyddsjord samt jordad DIN-skena 
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