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INSTRUKTION FÖR BYTE AV BATTERI I DUC LS920 

 

 

 

1 Spara upp kallibreringen till DHC'n. 

 

Gå till SYSTEM->KALLIBRERING->ANGE KODEN 331. Tryck sedan på '+' och sedan på                                   

'+' igen. Du kommer då få ett meddelande: "DATA ÖVERFÖRD" 

 

 

 

2 Stänga av spänningen till DUC'en 

 

3 Ta bort CPU-kortet 

 

4 Skjut ner batteribygeln 

 

5 Byt batteri 

 

6 Skjut upp batteribygeln 

 

6 Sätt i CPU-kortet  

 

7 Slå på spänningen till DUC'en 

 

8 Ställ in rätt DUC nummer. 

 

 

 

DUC kommer då automatiskt att laddas med sin editering via DHC’n detta tar ca 1 min. 

 


